PrUfbericht - freigegeben fur die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Untersuchung veranlasst durch: Auftragsdatum: |1 7|1 1|2 02 3|
Ifd. Nr.: | 1
Stadtwerke Sinzig EDV-Nr.:[314/100 913 0|
Name des Bearbeiters Christine Dick
freigegeben fur Kreisverwaltungam: |1 4[1/2[2 0 2 3] 09[5 8]
Trinkwasser unter suchung (TrinkwV) [V] Befundduplikat an die Kreisverwaltung
Untersuchungsart Ort der Probenahme Probenahme
Gruppe A § 14 (1) D Wasserwerksausgang unmittelbar nach
Desinfektion (Anlage 3 Nr. 9)
D Gruppe B §14 (1) Trinkwasserei nspei sungspunkt D ausKleinanlage gem. 8 3Nr. 2b

D Uberwachung nach § 19 D Netz

D andere Untersuchungen D Hausinstallation

D Hausingtallation mit Wasser-
abgabe an die Offentlichkeit

Wasserwerk: EDV-Nr.: [32/100901 6]
Niederau Entsduerungsanlage u. Tiefsammelbehalter

Probenahmestelle: EDV-Nr. (07271769551 4|
Entsduerunghsanlage Kranzweiher Weg, Ablauf Reinwasser (TW)

PLZ: Ort: Stralie:

Anzahl versorgter Personen : mittlere Abgabemenge m3/Jahr Bezugsjahr :

[ ] [0 | 2023

Art der Aufbereituna und Desinfektion keine Anderung
Beliftung: Rieseler Desinfektion: UV-Bestrahlung

Untersuchungsstelle: Nr.: Probenummer:

Mittelrhein Labor 146 2325993

PLZ: Ort: Stralie:

56564 Neuwied Sohler Weg 65

Probenahme Beginn der Untersuchung Ende der Untersuchung

Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit
[08]11]2023] [00]o0o] [08[11[2023] [00[0o0] [23]11[2023] |[08]37]
Hinweis:

Untersuchungsstelle naotifiziert
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Prufbericht - freigegeben fur die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle : Auftragsdatum / Ifd. Nr. Blatt:
Entsiuerunghsanlage Kranzweiher Weg, Ablauf Reinwasser (TW) |1 7|1 1|2 02 3|
2
EDV-Nr: [0/7/2/7/17.6,95 5 1 4] 11 | 2]
Nr. | Parameter-Nr. | Parameter Dim | Gehalt | Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil | TrinkwV

1 17012 02| Escherichiacoli Anzahl/100ml 0,0000 0,0000

17029 02| Enterokokken Anzahl/100ml 0,0000 0,0000

Mikrobiologische Indikator parameter nach Anlage 3, TrinkwV

1 17030 01| Clostridium perfringens,einschl.Sporen Anzahl/100ml 0,0000 0,0000
2 17011 02| Coliforme Bakterien Anzahl/100ml 0,0000 0,0000
3 17031 01| Koloniezahl bei 22°C Anzahl/ml 0,0000 100,0000
4 17032 01| Koloniezahl bei 36°C Anzahl/ml 0,0000 100,0000
spezielle mikr obiologische Par ameter
2 17009 02| Pseudomonas aeruginosa Anzahl/100ml 0,0000 0,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil | - Indikator parameter (ohne mikrobiol. Parameter)
1 11018 01| Aluminium mg/L < 0,0200 0,2000
4 11038 01| Eisen mg/L < 0,0200 0,2000
5 10023 02| Férbung (SAK, HG 436 nm) 1Um < 0,1000 0,5000
6 10130 04| Geruch TON 1,0000 3,0000
7 10155 01| Geschmack, annorm. Verénderungen - 0,0000 0,0000
8 10210 03| elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 509,0000 2790,0000
14 10100 08| Trlbung NTU 0,1000 1,0000
15 10160 05| pH-Wert - 7,6900 9,5000
15a 10010 05| Wassertemperatur °C 15,0000

Blatt 2 von 3



Prufbericht - freigegeben fur die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle :
Entsduerunghsanlage Kranzweiher Weg, Ablauf Reinwasser (TW)

Auftragsdatum / Ifd. Nr.
[17]11]2 02 3]

Blatt:

EDV-Nr.: [07/27 17609551 4

1 |

3 |

Nr. | Parameter-Nr. | Parameter

Dim | Gehalt | Grenzwert

Bemerkungen:

Probenahme durch:
Mathar, Christian Mittelrheinlabor

Name, Vorname

Firma/ Behorde

Analyse im Unterauftrag durch:
Labor Nr.  Laborname

Fur die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

14.12.2023, Christine Dick

Datum, Unterschrift

Stempel
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